PANSTWOWY .

POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY { —
W TORUNIU
Znak sprawy: N.HS. 5211.40.4.2022 Torun, dnia 21.03.2022 r.
Egz. nr 7|
Wéjt Gminy Obrowo
Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

OCENA

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu Osiek gm. Obrowo w 2021 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w zwiazku z art. 12 ust. 1 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(Dz.U. 2 2020 r., poz. 2028) oraz § 20 ust. 1 i 3 pkt 1,2,3,4,6,71 8, § 21 ust. 1 pkt 11§ 22 ust. 1,2,3
1 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wynikow badan
probek wody, pobranych i zbadanych w 2021 r. przez Powiatowa Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng w Toruniu z nastepujacych punktéw monitoringowych:

nr 0463PWODO0069 - Osiek, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWODO0682 - Osiek, Przedszkole

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdan z wynikéw badan, realizowanych przez Woijta
Gminy Obrowo wedhug ustalonego harmonogramu kontroli wewnetrznej w nastepujacych punktach
monitoringowych:

nr 0463PWODO0069 - Osiek, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,

nr 0463PWOD0422 - Osiek, Szkota Podstawowa
nr 0463PWODO0855 - Osiek, sklep Lewiatan,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Osiek.
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Uzasadnienie

W ramach monitoringu jakosci wody do spozycia, prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badan laboratoryjnych 2 probki wody

z wodociagu Osiek w wyznaczonych punktach monitoringowych. Probki wody przebadane zostaly
W zakresie parametréw grupy A.

W ramach monitoringu wewngtrznego, prowadzonego przez Wéjta Gminy Obrowo, probki
wody zostaly pobrane i zbadane w zakresie parametrow grupy A i parametrow grupy B, zgodnie

w Toruniu. Do badan laboratoryjnych pobrano i zbadano 12 probek wody z wodociagu Osiek z w/w
punktéw monitoringowych, w tym 2 prébki w zakresie parametrow grupy A, 1 probke w zakresie
parametréw grupy B i 9 probek kontrolnych.

W probkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzedowej i wewngtrznej, nie stwierdzono
przekroczen dopuszczalnych wartogci badanych parametrow, okreslonych w zatacznikach nr 1 i 4
do obowiazujgcego rozporzadzenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Toruniu stwierdza, ze jakogc wody dostarczanej z wodociagu Osiek w 2021 r. spelniala
wymagania okreslone w zalacznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (D= 1,
22017 v pop, 2294).

Majac na uwadze powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi, dostarczanej w 2021 . z wodociggu Osiek.
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