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Podstawa wykonania badania

Miejsce pobrania °'*

Umowa nr 2/RWS/2022 z dnia 24-01-2022

Ul. Bajkowa 6/
87-123 Glogowo
Gmina Obrowo

Wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Punkt pobrania > *

Kran czerpalny nad umywalka w fazience na parterze bloku

Nr probki

00714/22

Rodzaj probki

Jednorazowa

Nr probki Klienta

Nie dotyczy

Obiekt badany

Woda do spozycia przez
ludzi

Metoda pobrania

PN-ISO 5667-5:2017-10

Status metody

AZ/R

Warunki $rodowiskowe podczas pobierania probek majace wplyw na

interpretacje wynikéw

Temperatura otoczenia 21,4 °C

Pobierajacy probke Jakub Nadolny

Laborant- Prébkobiorca

F.U.H.P. Best Teresa Ortowska Ochrony Srodowiska Laboratorium
Transportujacy prébke Jakub Nadolny

Laborant- Prébkobiorca

F.U.H.P. Best Teresa Ortowska Ochrony Srodowiska Laboratorium

Osoba obecna przy pobieraniu prébki ze strony Zleceniodawcy

Wymieniona w Protokéle Pobrania

Stan prébki w chwili przyjecia do Laboratorium

Spetnia kryteria przyjecia do ba}c)iar’a
Ni : i e

Data pobrania probki do badan e

ia probki 2022-06-15 Data przyjecia probki do badan ~ [2022-06-15
Data rozpoczecia badan A Data zakoriczenia badari elasasty
Cel badania a) Badanie w obszarze regulowanym prawnie
wskazany b) Spetnienie wymagan jakosci wody do spozycia przez ludzi w zakresie cech badanych okreslonych w
przez w/w umowie w stosunku do wartosci parametrycznych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Klienta Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 2017 poz. 2294)
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Badania fizyczne, chemiczne i sensoryczne

g & : Wartosé Metoda badan
g é‘: Cecha badana Jednostka Wynik £ U parametryczna 2
1 2 3 4 5 6
W/A | Temperatura * °C 15,2£1,1 - PN-77/C-04584
Stezenie jonow
ZIA 1 Wodorowych (pH) Jéoﬁg) 6,5+9,5 PN-EN ISO 10523:2012
(temperatura pomiaru) :
Przewodnos¢ elektryczna )
ZINA w temperaturze 25 °C uS/icm 575+13 2500 PN-EN 27888:1999
PB-T-5 wydanie 1 z dnia  02-01-2019
Z/NA | Jon amonu mg/l <0,013* 0,50 na podstawie testu Merck
1.14752.0001/ 1.14752.0002
PB-T-28 wydanie 1 z dnia 02-01-
ZINA | Azotyny mg/| <0,007* 0,50 @ 2019 na podstawie testu
Merck1.14776.0001/ 1.14776.0002
ZIA | Metnosé NTU 0,80+0,03 22 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
ZINA | Barwa mg/ | Pt <1,0* @3 PB-T-69 wydanie 1 z dnia 02-01-2019
ZINA | Smak y Akceptowalny 4 PN-EN1622:2006
Z/NA | Zapach = Akceptowalny &9 PN-EN1622:2006
PB-T-58 wydanie 1 z dnia 02-01-
ZINA | Zelazo pg/l 29+0,5 200 2019 na podstawie testu
Merck1.00796.0001
PB-T-57 wydanie 1 z dnia 02-01-
ZINA | Mangan pg/l 1542 50 2019 na podstawie testu
Merck1.01846.0001
PB-T-43 wydanie 1 z dnia 02-01-2019
ZINA | Glin (Al) ug/l 2743 200 na podstawie testu Merck
1.14825.0001
PB-T-35 wydanie 1 z dnia 02-01-2019
ZIA Chlor wolny mg/l 0,193+0,024 0,3 na podstawie testu Merck
1.00598.0001/ 1.00598.0002

Inne istotne informacje dotyczace badanej probki ifllub pozyskane od Klienta

Nie dotyczy

Stwierdzenie zgodnos$é/niezgodnosci

Stezenie jondw wodorowych (pH) Zgodnosé
Przewodno$c¢ elektryczna w temperaturze 25 °C Zgodnosé
Jon amonu Zgodnosé
Azotyny Zgodnosé
Metnosé Zgodnosé
Barwa Zgodnosé
Smak Zgodnosé
Zapach Zgodnosé
Zelazo Zgodnosé
Mangan Zgodnosé
Glin (Al) Zgodnosé
Chlor wolny Zgodnosé

Wszystkie wielkosci mierzone sa zgodne z granicami podanymi w specyfikacji

Zasada decyzyjna :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w

przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Niepewnos¢ pomiaru nie

wartosci parametrycznych.

Poziom ryzyka:

sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

Jjest stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do

Rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne. Postepowanie zgodnie z regufg decyzyjng spetnia wymagania regulatora.
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Objasnienia do tabel:
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Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy wspétczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95 % wraz z pobieraniem i
transportowaniem prébek

Badanie wykonane w terenie

Warto$¢ ponizej granicy oznaczalnosci metody oznaczonej w F.U.H.P Best Teresa Orfowska Laboratorium Ochrony
Srodowiska

Metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji -Certyfikat Akredytacji Nr AB 1729

Metoda nieakredytowana

Metoda zatwierdzona przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu Decyzja Nr 15/3/N.HS

Norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) bez zastapienia - metoda zatwierdzona do stosowania
przez F.U.H.P Best Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska

Wybra¢ wiasciwe

Wartos¢ parametryczna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

@ Warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3 < 1, gdzie warto§ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw
(NOs) i azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub
innych urzgdzen dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mag/l.

“2akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian . Zalecany zakres wartosci do 1,0

“?Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian. Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w
kranie konsumenta - do15 mg PY/l.

©“Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

Informacja pozyskana od Klienta

Miejsce wskazane przez Klienta

Informacja zgodna z umowa

Informacje do Sprawozdania z badan.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badar akredytowanych i nieakredytowanych.

Wyniki badan i stwierdzenie zgodnosci ze specyfikacig odnoszg sie tylko do analizowanej/badanej probki, a nie do
probki/obiektu z ktérego ta byta pobrana.

Wyniki badar odnosza sig do badanej probki.

Bez pisemnej zgody F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska Sprawozdanie z badan nie moze
by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.

F.U.H.P BEST Teresa Ortowska Laboratorium QOchrony Srodowiska nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje
dostarczone od Klienta i/lub mogace wplywaé na waznosé wynikow przedstawione w sprawozdaniu z badan.

Klient ma prawo uczestniczy¢ w badaniach na zasadach okreslonych w Systemie Zarzadzania.

Klient ma prawo ztozenia skargi w ciagu 14 dni na dziatalnosé laboratoryjng zgodnie z Systemem Zarzadzania.
Sprawozdanie z badan zawiera ,n” egzemplarzy. Egzemplarz 1/n jest oryginatem, a kazdy nastepny kopia.

-koniec sprawozdania z badan —
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