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Sprawozdanie z badari Nr 01189/22

Zleceniodawca *

Gmina Obrowo

Ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Podstawa wykonania badania [Umowa nr 2/RWS/2022 z dnia 24-01-2022

Miejsce pobrania '

Zawaly

Posesja prywatna

Grina Obrowo

wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Punkt pobrania *'*

Kran czerpalny w skrzynce na rurze

Nr probki 01237/22 Rodzaj probki Jednorazowa
Nr probki Klienta Nie dotyczy Obiekt badany }J:doga do spozycia przez
Metoda pobrania PN-1SO 5667-5:2017-10 AZIR
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt. pkt. 4.4.2, Status Metady AZR
4.4.3, 444, 445 446
Warunki srodowiskowe podczas pobierania probek majgce wplyw na Temperatura otoczenia 3,8 °C
interpretacje wynikow :
Pobierajgcy probke Jakub Nadolny
Laborant —Prébkobiorca
F.U.H.P. Best Teresa Orlowska Ochrony Srodowiska Laboratorium
Transportujgcy probke Jakub Nadolny

Laborant ~Prébkobiorca
F.U.H.P. Best Teresa Orlowska Ochrony Srodowiska Laboratorium

Osoba obecna przy pobieraniu prébki ze strony Zleceniodawcy Wymieniona w Protokéle Pobrania

Stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium Spetnia kryteria przyjecia do badan

’ I |ﬁi ‘ ' . | . . 1}
Data pobrania probki do badan g
Data-dostarczenia-probk ionta  [2022-11-28 Data przyjocia probki dobadan 20221128

Data rozpoczecia badan

8)
2022-11-28 Data zakonczenia badan

Cel badania
wskazany
przez
Klienta

a)
b)

c)
d)

Badanie w obszarze regulowanym prawnie

Spetnienie wymagan jakosci wody do spozycia przez ludzi w zakresie cech badanych okreslonych w
wiw umowie w stosunku do warlo§ci parametrycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosc wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2284)

Okreslenie jakosci wody w sieci rozdzielczej (za ktéra odpowiada dystrybutor)

Okreslenie jakosci wody do spozycia przez ludzi facznie z oszacowaniem wplywu instalacji
wodociagowe]j wewnatrz budynku na jej jakosé

F/PR-9/2 wydanie 1 z dn. 01-01-2022 Data zmiany SZB 01189/22 egz. 1/3 Strona1z4




Badania fizyczne, chemiczne | sensoryczne

a3 dan
g ,E Cecha badana Jednostia | WynkzU | avr,\:z;‘;ign .2 Msloda e
1 2 3 4 5 8
WI/A | Temperatura* G 10,741,1 - PN-77/C-04584
Stezenie jondw
ZIA | wodorowych (pH) . {qu‘é) 6.5+0.5 PN-EN 1SO 10523:2012
(temperatura pomiaru) !
Przewodnosé
ZINA | elektrycznaw HS/em 113926 2500 PN-EN 27888:1999
temperaturze 25 °C
PB-T-5 wydanie 1 z dnia 02-01-
ZINA | Jon amonu mg/l <0,013* 0,50 2019 na podstawie testu Merck
1.14752.0001/ 1.14752.0002
PB-T-28 wydanie 1 z dnia 02-01-
ZINA | Azotyny mal 0,052+0,001 0,50 @V 2019  na  podstawie  testu
Merck1.14776.0001/ 1.14776.0002
PB-T-27 wydanie 1 z dnia 02-01-
ZINA | Azotany mg/l 5,540,3 504" 2018 na podstawie testu Merck
1.14773.0001
ZIA | Metnosé NTU 0,82£0,03 et PN-EN iSO 7027-1:2016-09
ZINA | Barwa mg/ 1 Pt 18.03+0.55 23 PB-T-6% wydanie 1 z dnia 02-01-
’ ; 2019
Akceptowalny
bez 24 :
ZINA | Smak - nieprawidlowych PN-EN1622:2006
zmian
Akceptowalny
bez @24 .
ZINA | Zapach - nieprawidlowych PN-EN1622:2008
zmian
PB-T-35 wydanie 1 z dnia 02-01-2019
Z/A | Chior woiny mg/l 0,21940,027 03 na podstawie testu Merck
1.00528.0001/ 1.00598.0002
Badania mikrobiologiczne
Ry ek
§ § Cecha badana Jednostka Wynik +U para\:lvwaetrzscrz:na 2 Mistode: bedan
1 2 3 5 6 7
Bakterie grupy coli . ) @8 PN-EN 1SO 9308-1: 2014-
ZIRINA | metoda FM ki f 12/A1:2017:04
Escherichia coli (E. coliy- | . PN-EN 1SO 9308-1: 2014-
ZIRINA | 1 etoda FM joiaim . . E 12/A1:2017:04
Clostridium perfringens ; ;
ZIRINA (tacznie ze sporami) jtk/100 mi 0 - 0 PN-EN ISO 14189:2016-10

Inne istotne informacje dotyczace badanej prébki i/lub pozyskane od Klienta

[ Nie dotyczy

Stwierdzenie zgodnosé/niezgodnosci

Stezenie jonéw wodorowych (pH) Zgodnosé
Przewodnoé¢ elektryczna w temperaturze 25 °C Zgodnosc
Jon amonu Zgodnoscé
Azotyny Zgodnosé
Azotany Zgodnosc
Metnosc Zgodnosc
Barwa Niezgodnodc
Smak Zgodnoéd
Zapach Zgodnosc
Chlor wolny Zgodnose
Bakterie grupy coli Zgodnoscé
Escherichia coli (E. col) Zgodnosé
Clostridium perfringens (lacznie ze sporami) Zgodnosd

Niektdre zmierzone wartosci nie sg zgodne ze specyfikacja.
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Zasada decyzyjna :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Niepewnosé pomiaru nie jest stosowana jako dodatikowa tolerancja w odniesieniu do
wartosci parametrycznych.

Poziom ryzyka:
Rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne. Postepowanie zgodnie z regulg decyzyjng spefnia wymagania regulatora.

Objasnienia do tabel:

U

#
itk
A
NA

SN

PO

L I S

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy wspéiczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95 % wraz z pobieraniem i
transportowaniem prébek, a dla prébek mikrobiologicznych podana w wartoéciach rzeczywistych

Badanie wykonane w terenie

jednostek tworzgeych kolonie

Metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji -Certyfikat Akredytacji Nr AB 1729

Metoda nieakredytowana

Metoda referencyjna

Metoda zatwierdzona przez Paristwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Toruniu Decyzja Nr 15/3/N.HS

Norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) bez zastapienia - metoda zatwierdzona do stosowania
przez F.U.H.P Best Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska

Wybraé wiasciwe

Warto$¢ parametryczna zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

@9 Warunek: [azotany)/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandw
(NOs) i azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnione] wprowadzonej do sieci wodociggowej lub
innych urzgdzen dystrybucji nie moze przekraczaé wartodci 0,10 mg/l.

@Zakceptowalna przez konsumentéw | bez nieprawidiowych zmian . Zalecany zakres wartosci do 1,0

@akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian. Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w
kranie konsumenta — do15 mg PY/.

29akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian

%% Dopuszcza sle pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml
nalezy wykona¢ badanie parametru E. coli | enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 Rozporzadzenia.

@9 Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 m| w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

informacja pozyskana od Klienta

Miejsce wskazane przez Klienta

Informacja zgodna z umowg

Zakonczenie badan nastgpi w dniu 01-12-2022
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Informacje do Sprawozdania z badar.

Niniejsze Sprawozdanie z badari jest Sprawozdaniem czastkowym i zostalo wydane na proshe Arfura Slomkowskiego
Kierownika Referatu wodno- Sciekowego Urzedu Gminy w Obrowie celem przedstawienia PPIS w Torunit.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badar akredytowanych i nieakredytowanych.

Whyniki badan i stwierdzenie zgodnosci  ze specyfikacja odnosza sig tylko do analizowanej/badane] prébki, a nie do
prébkifobiektu z ktdrego ta byta pobrana.

Wyniki badan odnosza sie do badanej probki.

Bez pisemnej zgody F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska Sprawozdanie z badan nie moze
by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci,

F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska nie ponosi odpowiedzialnoéci za informacje
dostarczone od Klienta iflub mogace wptywaé na waznos¢ wynikéw przedstawione w sprawozdaniu z badarn.

Klient ma prawo uczestniczy¢ w badaniach na zasadach okreslonych w Systemie Zarzadzania.

Klient ma prawo zlozenia skargi w ciagu 14 dni na dziatainosé laboratorying zgodnie z Systemem Zarzadzania.
Sprawozdanie z badan zawiera ,n" egzemplarzy. Egzemplarz 1/n jest oryginatem, a kazdy nastepny kopia.

-koniec sprawozdania z badan -

ik spetjalista ds.Analiz
Wende Mirostaw /h % 'r_\
Specjalista ds. Anali 4 .
2000120 WK vence
Sprawdzit: Autoryzowal badania fizyko-chemiczne i Autoryzowat badania mikrobiologiczne :
Teresa Orlowska sensoryczne Wende Mirostaw
Prezes Teresa Criowska Specjalista ds. Analiz
P:z%zé ®E g 2022-11-29 .
iy Spesjalista ds./naliz
mgr Te 'HJO:“ towske mgr %s{a Oréowska /ZM
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