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Podstawa wykonania badania

Umeowa nr 2/RWS/2055 z dnia 24-01-2022

mjsce pobrania %
UL Narcyzowa

87-126 Obrowo

Gmina Obrowo

Posesja Prywatna

Wojewédztwo kujawsko-pomorskie

Punkt pobrania *'*

Kran czerpalny na Zewnetrzne| $cianie domuy

Nr prébki 01291/22 Rodzaj probki Jednorazowa
Nr prébki Klienta Nie dotyczy Obiekt badany I\{jvcc':»zdia do spozycia przez
Metoda pobrania PN-ISO 5667-5:2017-10 A/ZIR

Status metody

Warunki srodowiskowe podeczas
interpretacje wynikéw

pobierania prébek majgce wplyw na

Temperatura otoczenig 7 e

Laborant —Prébk:

F.U.H.P. Best Teresa

Pobierajacy probke Jakub Nadolny

Laborant ~Prébkobiorea

F.U.H.P. Best Teresa Orlowska Ochrony Srodowiska Laboratorium
Transportujacy probke Jakub Nadolny

obiorca

Ortowska Ochrony $rodowiska Laboratorium

Osoba obecna przy pobieraniu prébki ze strony Zleceni

odawey | Wymieniona w Protokéle Pobrania

Stan prébki w chwill Przyjecia do Laboratorium

Spelnia kryteriz przyjecia do badan
Nie-spelnia-kryteriow-prayjecia

Data pobrania prébki do badan
Deta-dostarczenia-prébki-przezKlienta."  [2022.12.29 Data przyjecia probki do baday ~ [2022-12-29
Data rozpoczecia badarn 2022-12-29 Data zakoficzenia badan 2023-01-01
Cel badania @) Badanie w obszarze regulowanym prawnie
wskazany b) Spelnienie wymagar jakosci wody do spozycia przez ludzi w zakresie cech badanych okreslonych w
przez w/w umowie w stosunku do wartoscl parametrycznych okreslonych w Rozporzgdzeniu  Ministra
Klienta Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody Przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2294)
c) Okreslenie jakosct wody w sigci rozdzielczej (za ktéra odpowlada dystrybutor)
d) Okreslenie jakosci wody do Spozycia przez ludzi igeznie z oszacowaniem wplywu instalacji
wodogggowej wewnatrz budynku na jej jakosé
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Badania fizyczne, chemiczne i sensoryczne

g8 . Warlog¢ Metoda bada
% E Cecha badana Jednostka Wynik = U parametryczna ?
1 2 3 4 5 6
WIA | Temperatura * G 7,651, - PN-77/C-04584
Stezenie jondéw
ZIA | wodorowych (pH) [1’&3 g",;é} 6,5+49,5 PN-EN ISO 10523:2012
(temperatura pomiaru) b
Przewodnosé
ZINA | elekiryczna w HS/em 1100426 2500 PN-EN 27888:1999
temperaturze 25 °C
ZIA | Metnosé NTU | 0,7720,03 e | PN-EN 1SO 7027-1:2016-09
ZINA | Barwa mg! | Pt 12,80 £0,49 @ ? ;(?1-2;-59 wydanie 1 z dnia 02-01-
Akceptowalny
) bez 23 i :
ZINA | Smak nisprawidiowych PN-EN1622:2008
___zmian
Alceptowainy 1
bez (@3 | :
ZINA | Zapach - nieprawidtowych PN-EN1622:2006
zmian
PB-T-58 wydanie 1 z dnia  02-01-
ZINA | Zelazo pgl 36£0,5 200 2019 na podstawie testu
Merck1.00796.0001
PB-T-57 wydanie 1 z dnia 02-01-
ZINA | Mangan ughl 3942 50 20189 na podstawie testu
Merck1.01846.0001
PB-T-35 wydanie 1 z dnia 02-01-2019
ZIA | Chior wolny mgfl 0,056+0,007 0.3 na podstawie testu Merck
1.00598.0001/ 1.00598.,0002
Badania mikrobiologiczne
w2
33 i Warto$¢ Metoda badan
W e Cecha badana Jednostka Wynik 2
2 g U parametryczna
1 2 g 4 5 6 7
Bakterie grupy coll ; (2.4) PN-EN ISO 9308-1; 2014-
ZIRINA | netoda FM . s 3 . 12/A1:2017:04
Escherichia coli (E. coif- | . PN-EN IS0 9308-1: 2014-
ZIRINA | retoda FM pAaoml | D - g 12/A1:2017:04
Enferckoki katowe - . PN-EN ISO
ZIRINA | etoda Fi kit T i 9 7699-2:2004
QOgdina liczha .
Z/IRINA | mikroorganizmow w | jti/iml 44 32461 e} PN-EN [SO 6222:2004
temperaturze 22°C

Inne istotne informacje dotyczace badanej probki iflub pozyskane od Klienta

Nie dotyezy

Stwierdzenie zgodnoséiniezgodnosci

Escherichia coli (E. coli)

Zuacinose

Stezenie jonow wodorowych (pH} Zagnanose
Przewodnos¢é elektryczna w temperaturze 25 °C Zgounosc
Metnosé Zgodanosa
Barwa Zgotnose
Smak Zgodnodd
Zapach | Zoodnosd
Zelazo Za0unose
Mangan ) Zyodnosd N
Chlor wolny Zgodnose
|_Bakterie grupy coli Zgudnoge

Enterokoki kaiowe

Qgéina liczba mikroorganizmdw w temperaturze 22°C

Zondnase

Wszysthie wieikosci migrzone sa zgodne 2 granicami POy

Zasada decyzyjna :
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 7 dnia 7 grudnia 2017 roky - w Sprawie jakosei wody Przaznaczonef do spozycia

brzez ludzi (Dz, U, 2017 P0z. 2294). Niepewnosé Pomiaru nie jest stesowana jako dodatkowa folerancia w odniesieniy do
wantodci parametrycznych,

Poziom ryzyka;
Rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konisgzne, Postepawanie zgodnie z regutg decyzyjng speinia Wymagania regulatora,

Objasgnienia do tabel;

tU  Niepewnosé rozszerzona pomiary przy wspdtezynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95 % wraz 2 pobieraniem i
tr.

i
ansportowaniem prébek, a dia prébek mikrobiolagicznych podana w wartosciach rzeczywistych
# Badanle wykonane w terenie

itk jednostek tworzaeych kolonie

A Metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji -Certyfikat Akredytacji Nr AB 1729
NA  Metoda nieakredytowana

R Metoda referencyjna

Z Metoda zatwierdzona Przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniy Decyzja Nr 15/3/N.HS
W Norma wycofana Przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) bez zastapienia - Metoda zatwierdzona do stosowania

1
2 Wartosé parametryczna zgodna 2 Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017 roky - W sprawie jakosci
wody Przeznaczonej do Spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

f;z‘”Akceptowalna Przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian Zalecany zakres wartosai do 1,0

: Akceptowalna przez Kansumentow i bez nieprawidiowych zmian, Pozadana wartoge tego parametru w wodzie w
kranie konsumentg — do15 mg P,

3’Akce;:ttowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian
®% Dopuszeza Sie pojedyncze bakterig < 10 itk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 itk (NPLY100 mi
nalezy wykona¢ badanie parametru £. coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 Rozporzgdzenia,

#9 zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

=100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggows),

=200 jtk /1 miw kranje konsumenta,

Informacja pozyskana od Klienta

Miejsce wskazane przez Klienta

Informacja zgodna z umowg

Informacje do Sprawozdania z badan,
Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan akredytowanych | nieakredytowanych,

Wyniki badan i stwierdzenie zgodnodci  ze specyfikacja odnoszg sie tylko do analizowanejlbadanej probki, a nie do
probkilobiektu z kidrego ta byta pobrana,

Wyniki badar odnoszg sie do badanej probki,

Bez pisemngj zgody F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska Sprawozdanie z badan nie moze
byé powislane inaczej jak tylko w calosgci,

F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska nie ponosi odpowiedzialnosei zg informacje

Klient ma prawo zlozenia skargi w clagu 14 dni na dziatalnose laboratoryjng zgodnie z Systemem Zarzadzania,
Sprawozdanie z badan zawiera ,n" egzemplarzy, Egzemplarz 1/n Jest oryg

Opracowat:
Wende Mirostaw
Specjalista ds. Analiz
2023-01-01
Sprawdzit: Autoryzowal badania fizyko-chemiczne Auteryzowat badania mikrobiologiczne -
Ortowska Teresa sensoryczne ; Wende Mirostaw
Prezes Ortowska Teresa Specjalista ds. Analiz
2023-01-01 Prezes 2023-01-01
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