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Egz. nr/

Waijt Gminy Obrowo
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

OCENA

jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu Dobrzejewice gm. Obrowo w 2022 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pozn. zm.), w zwiazku z art. 12 ust.
I ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. z 2020 r, poz. 2028) oraz § 20 wust. 1 i 3 pkt 123467 i 8.
§ 21 ust. 1 pkt 11 § 22 ust. 1,2,3 i 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294), na podstawie wynikéw badan probek wody. pobranych i zbadanych w 2021 r. przez
Powiatowa Stacj¢  Sanitarno-Epidemiologiczna w  Toruniu  z nastgpujacych  punktow
monitoringowych:

nr 0463PWODO0073 - Dobrzejewice, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0214 - Obrowo, Al. Lipowa 27. Urzad Gminy,

nr 0463PWOD0769- Z¢bowo, Szkola Podstawowa

nr 0463PWOD1044- Brzozowka, Przedszkole. ul. Owocowa

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdan z wynikow badan, realizowanych przez Wojta
Gminy Obrowo wedtug ustalonego harmonogramu kontroli wewnetrznej w nastepujacych punktach
monitoringowych:

nr 0463PWODO0073 - Dobrzejewice, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona.
nr 0463PWOD0214 - Obrowo, Al. Lipowa 27, Urzad Gminy,

nr 0463PWODO0768 - Glogowo, ul. Warszawska 16, 4 Fun Polska Sp. z 0.0..

nr 0463PWOD1105 - Dobrzejewice, Posterunek Policji,

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun
sekretariat.psse torun@sanepid.gov.pl; www.qov.pl/psse-torun

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych znajduje sie pod adresem: www gov pl/psse-torun/klauzula-informacyjna

Strona | #2




Y—l
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
stwierdza
przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu Dobrzejewice.

Uzasadnienie

W ramach monitoringu jakosci wody do spozycia, prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badan laboratoryjnych 4 probki wody
z wodociagu Dobrzejewice w wyznaczonych punktach monitoringowych. Probki wody przebadane
zostaty w zakresie parametrow grupy A.

Wojt Gminy Obrowo, zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2020 r.. poz. 2028), prowadzil wewnetrzng
kontrole  jakosci  wody z wodociagu Dobrzejewice w  oparciu o  sporzadzony
1 uzgodniony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu harmonogram
badan. W ramach monitoringu wewnetrznego do badan laboratoryjnych pobrano i zbadano
24 probki wody z wodociggu Dobrzejewice z w/w punktéw monitoringowych, w tym 4 probki
w zakresie parametrow grupy A. 1 probke w zakresie parametréw grupy B, 4 probki w zakresie
parametrow objetych kontrolnym monitoringiem substancji promieniotworczych i 15 probek
kontrolnych. Dodatkowo do badan laboratoryjnych pobrano i zbadano 11 probek kontrolnych
po zgloszeniach od mieszkafcow gm. Obrowo interwencji na zla jako$¢ wody z wodociagu
Dobrzejewice.

Przeprowadzone badania w ramach kontroli wewnetrznej wykazaly w 1 prébce wody
przekroczenie dopuszezalnej wartosci metnosei, wynoszacej 19.0 NTU przy dopuszezalnej wartosci
1.0 NTU. Przeprowadzone badania w ramach interwencji wykazaly. ze 5 prébek nie odpowiadato

dopuszczalnej wartosci 1 NTU,

-manganu- oznaczono w 3 probkach stezenie 59 pg/l, 69 pg/l oraz 81 pg/l przy dopuszczalne;
wartoscel 50 ng/l;

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdzit 6-krotnie w w/w punktach
warunkowy przydatnos¢ wody do spozycia z wodociagu Dobrzejewice. co nie mialo wplywu
na ogolng oceng sanitarng  produkowanej wody przez wodociag Dobrzejewice.
Po przeprowadzonych dzialaniach naprawczych. jako$¢ wody w w/w zakresie ulegta poprawie
I uzyskano wyniki spetniajgce wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r..
poz. 2294).

W pozostalych prébkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzedowej i wewnetrznej
nic stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci badanych parametréw, okreslonych
w zalacznikach nr 1 1 4 do w/w rozporzadzenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w  Toruniu  stwierdza, 7ze jakos¢ wody dostarczanegj z wodociagu Dobrzejewice
po przeprowadzonych dziataniach naprawczych w 2022 r., spelniala wymagania okreslone
w zalgcznikach nr 1 1 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Majgc na uwadze powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi, dostarczanej w 2022 r. z wodociagu
Dobrzejewice.
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