an

PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU

Znak sprawy: N.HS.5211.49.4.2023 Torun, dnia 31.03.2023 r.
Egz. nr5

Torunskie Wodociagi Sp. z o. o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Torun

OCENA
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Toruniu
w 11 pélroczu 2022 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2028) oraz § 20 ust. 1 i 3 pkt 1,2,3,4,6,71 8, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1,2,3 i 4 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wynikéw badan prébek wody,
pobranych i zbadanych w II potroczu 2021 r. przez Powiatowa Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczna
w Toruniu z nastepujacych punktéw monitoringowych:

nr 0463PWODO0098 - Lubicz Dolny, ul. Dworcowa 1 b, SUW - budynek K-14, woda uzdatniona,
nr 0463PWODO0102 - Torun, ul. Swiqtopelka 26, Przychodnia Lekarska,

nr 0463PWODO0103 - Torun, ul. Ogrodowa 3/5, Szkola Podstawowa, nr 26

nr 0463PWODO0104 - Torun, ul. Kopernika 9, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

nr 0463PWODO0106 - Torun, ul. Gagarina 36, Szkola Podstawowa nr 11,

nr 0463PWODO0108 - Torun, ul. Ceramiczna 6, PGE Torun S.A.,

nr 0463PWODO0111 - Torun, ul. Rudacka 15, Szkola Podstawowa nr 17,

nr 0463PWQOD0247 - Mala Nieszawka, SUW, woda uzdatniona,

nr 0463PWOD0443 - Torun, ul. Turystyczna 74, Biuro Konsultingowo-Handlowe,

nr 0463PWODO0531 - Toruf, ul. Sw. Jozefa 47/49, Przepompowania

nr 0463PWOD1092 - Torun, ul. Szosa Bydgoska 1, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdan z wynikow badan, realizowanych przez Torunskie
Wodociggi Sp. z 0.0. wedlug ustalonego harmonogramu kontroli wewnetrznej w nastgpujacych
punktach monitoringowych:

nr 0463PWOD0036 - Toruf, ul. Gajowa 13, SUW, woda uzdatniona,

nr 0463PWODO0085 - Torun, ul. Malinowskiego 4, punkt czerpalny wody,

nr 0463PWODO0087 - Torun, ul. Bazynskich 30/36, punkt czerpalny wody,

nr 0463PWODO0098 - Lubicz Dolny, ul. Dworcowa 1 b, SUW - budynek K-14, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0247 - Mala Nieszawka, SUW, woda uzdatniona,
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nr 0463PWODO0695 - Torun, ul. Niesiotowskiego 8E, hydrofornia Rubinkowo I,

nr 0463PWODO0696 - Torun, ul. Rydygiera 24, hydrofornia Rubinkowo II,

nr 0463PWOD0697 - Torun, ul. Przy Kaszowniku 27, hydrofornia Przedmiescie Mokre,

nr 0463PWOD0698 - Torun, ul. Wybickiego 14, hydrofornia Chelminskie Przedmiescie,

nr 0463PWOD0699 - Torun, ul. Legionéw 70/76, punkt poboru wody Chelminskie Przedmiescie,
nr 0463PWODO0700 - Torun, ul. Gagarina 152, hydrofornia Bydgoskie Przedmiescie,

nr 0463PWODO0701 - Torun, ul. Galczynskiego 51 b, hydrofornia Bydgoskie Przedmiescie,

nr 0463PWOD0702 - Torun, ul. Owsiana 36/38, hydrofornia OM Wrzosy,

nr 0463PWODO0703 - Toruf, ul. Parkowa 22. Piekarnia Bartkowscy,

nr 0463PWOD0704 - Torun, ul Letnia 23 b, pomieszczenie wodomierza Podgorz,

nr 0463PWODO0705 - Torun, ul. Wtoctawska 167, pomieszczenie wodomierza Stawki,

nr 0463PWODO0706 - Torun, ul. Wioctawska 252 C, sklep J.G. Sport,

nr 0463PWODO0848 - Torun, ul. Zétkiewskiego 13-19, punkt poboru wody dla mieszkancow,
nr 0463PWOD0999 - Torun. ul. Sw. Jozefa 47/49, przepompownia Stare Bielany, pompa nr 3,
nr 0463PWOD1049 - Torun, ul. Sw. Jozefa 47/49, przepompownia Stare Bielany, pompa nr 2,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu Torun, produkowanej przez
Torunskie Wodociagi Sp. z 0. 0. w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35.

Uzasadnienie

W ramach monitoringu jakosci wody do spozycia, prowadzonego przez Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w II pétroczu 2022 r. pobrano do badan
laboratoryjnych 8 prébek wody dostarczanej przez wodociag publiczny w Toruniu, zarzadzany
przez Toruniskie Wodociagi Sp. z o.0. z/s przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu. Prébki wody
przebadane zostaly w zakresie parametréw grupy A. Ponadto na terenie gminy Lubicz w II potroczu
2022 r. zbadano 4 probki wody w zakresie parametréw grupy A, dostarczanej z wodociggu Torun.

W ramach monitoringu wewnetrznego, prowadzonego przez Toruniskie Wodociagi, probki
wody zostaly pobrane i zbadane w zakresie parametrow grupy A i parametrow grupy B, zgodnie
z harmonogramem na 2022 r., ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Toruniu. Do badan laboratoryjnych pobrano i zbadano 186 probek wody z wodociggu Torun
z w/w punktéw zgodnosei, w tym 148 prébek w zakresie parametrow grupy A, 14 probkkw zakresie
parametrOw grupy B, 2 prébki w zakresie parametréw objetych kontrolnym monitoringiem substancji
promieniotwérczych i 22 prébek kontrolnych. Ponadto na terenie gmin Lubicz i Wielka Nieszawka
w II pétroczu 2021 r. Zaktad Ustlug Komunalnych w Lubiczu Sp. z 0.0. i Urzad Gminy Wielka
Nieszawka prowadzily kontrole wewnetrzna jakosci wody do spozycia w II pétroczu 2022 r.
zbadano 16 probek wody dostarczanej z wodociggu Torun,w tym 14 probek w zakresie parametrow
grupy A, 1 probke w zakresie parametréw grupy B i 1 probe kontrolna.

Przeprowadzone badania w ramach kontroli wewnetrznej wykazaly w 1 prébee wody
przekroczenie dopuszczalnej wartosci zelaza, wynoszacego 350 ug/l przy dopuszczalnej wartosci
200 pg/l. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdzil w w/w punkcie
warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia z wodociggu Torun, co nie mialo wplywu
na ogélng ocene sanitarng produkowanej wody przez wodocigg Torun. Po przeprowadzonych
dzialaniach naprawczych, jako$¢ wody w w/w zakresie ulegla poprawie i uzyskano wynik
spetniajacy wymagania rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W pozostalych probkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzgdowej i wewngtrznej
nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci badanych parametrow, okreslonych
w zalacznikach nr 1 i 4 do w/w rozporzadzenia.
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Na podstawie prowadzonego monitoringu, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Toruniu stwierdza, ze jakosé wody dostarczanej przez wodocigg publiczny w Toruniu,
zarzgdzany przez Torunskie Wodociagi Sp. z 0. 0. z/s przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, spetniata
wymagania okreslone w zalgcznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (De. U. z 2017 1,
poz. 2294),

Majagc na uwadze powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi, dostarczanej w II potroczu 2022 r.
z wodociggu Torun.

Na nadzorowanym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
terenie, zaopatrywanym w wode z wodociggu publicznego w Toruniu (m. Torun, gminy Lubicz,
Lysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zlawies Wielka), spetnione s3 wymagania dla wody

przeznaczonej do spozycia, okreslone w zalgcznikach nr 1 i 4 do w/w rozporzadzenia, woda jest
bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Panstwowy Powiatowy
Inspektqr Sanitarny
Wyk. w 8 egz. ‘Mf ? //d
Otrzymuja: ¥ i =
1. Adresat —egz. nr 1 1 - Bwa Nowak-Wosirkg
2. Prezydent Miasta Torunia — egz. nr 2
ul. Waly Gen. Sikorskiego 8
87-100 Torun
3. Wéjt Gminy Lubicz — egz. nr 3
ul. Torunska 21
87-162 Lubicz Dolny
4. Wéjt Gminy Lysomice— egz. nr 4
ul. Warszawska 8
87-148 Lysomice
@ Wéjt Gminy Obrowo — egz. nr 5
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
6. Wajt Gminy Wielka Nieszawka— egz.nr 6
ul. Torunska 12
87-103 Wielka Nieszawka
7. Wéjt Gminy Zlawie$s Wielka — egz. nr 7
ul. Handlowa 7
87-134 Ziawie$ Wielka
8. a/a AK —egz. nr8
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