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BADANIA
b

AB 1729

Torun dnia 2023-05-15

Sprawozdanie z badan Nr 00262/23

Zleceniodawca ° Gmina Obrowo

Ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Podstawa wykonania badania [Zlecenie badania wody z dnia 2023-05-12

Miejsce pobrania *'* Ul. Dworcowa

Hydrant poczatkowy przy posesji ul. Dworcowa 4
87-123 Obrowo

Gmina Obrowo

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Punkt pobrania *™ Hydrant nasadka na hydrant
Nr probki 00262/23 Rodzaj probki Jednorazowa
Nr prébki Klienta Nie dotyczy Obiekt badany Yl:l;zdia do spozycia przez
Metoda pobrania PN-ISO 5667-5:2017-10 A/ZIR
PN-EN 1SO 19458:2007 z wyh. pkt. 4.4.2, Status metody AIZIR
443, 444, 445 446
Warunki srodowiskowe podczas pobierania probek majace wplyw na Temperatura otoczenia 17,8 °C
interpretacje wynikow
Pobierajacy probke Jakub Nadolny

Laborant ~Prébkobiorca
F.UH.P. Best Teresa Ortowska Ochrony Srodowiska Laboratorium

Transportujgcy probke Jakub Nadolny
Laborant —Prébkobiorca
F.U.H.P. Best Teresa Ortowska Ochrony Srodowiska Laboratorium

Osoba obecna przy pobieraniu prébki ze strony Zleceniodawcy Wymieniona w Protokéle Pobrania
Stan prébki w chwili przyjecia do Laboratorium Spetnia kryteria przyjecia do badarj
Data pobrania prébki do badan T
ia- probki 1') 2023-05-12 Data przyjecia probki do badan 2023-05-12
2023-05-15
Data rozpoczecia badarn 2023-05-12 Data zakoriczenia badan
Cel badania a) Badanie w obszarze regulowanym prawnie
wskazany b) Spetnienie wymagar jakosci wody do spozycia przez ludzi w zakresie cech badanych okreslonych w
przez wiw zleceniu w stosunku do warto$ci parametrycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Klienta Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2294)
c) Okreslenie jakosci wody w sieci rozdzielczej (za ktérg odpowiada dystrybutor)
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Badania fizyczne, chemiczne i sensoryczne

22 . Wartosé Metoda badan
g é Cecha badana Jednostka Wynik £ U parametryczna 2
1 2 3 4 8 6
WI/A | Temperatura " 4.0 .8+1.1 - PN-77/C-04584
Stezenie jonow
ZIA | wodorowych (pH) (;‘0239,'&) 6,540, PN-EN ISO 10523:2012
(temperatura pomiaru) :
Przewodnos¢
ZINA | elektryczna w uS/cm 172427 2500 PN-EN 27888:1999
temperaturze 25 °C
PB-T-5 wydanie 1 z dnia 02-01-
ZINA | Jon amonu mg/l <0,013* 0,50 2019 na podstawie testu Merck
1.14752.0001/ 1.14752.0002
PB-T-28 wydanie 1 z dnia 02-01-
ZINA | Azotyny mg/l 0,009+0,0007 0,50 @Y 2019 na podstawie testu
Merck1.14776.0001/ 1.14776.0002
PB-T-27 wydanie 1 z dnia 02-01-
ZINA | Azotany mg/l <0,9* 502" 2019 na podstawie testu Merck
1.14773.0001
ZIA | Metnoéé NTU 0 ik 0 @2 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
ZINA | Barwa mg/ | Pt 12,2610,48 @3 f e Speain Bl ie T
, Aimeploainy » PN-EN1622:2006
ZINA | Smak - . : : Zatacznik C (normatywny)
nlepraw1q1owych Jakosciowa procedura uproszczona
zmian
) e » PN-EN1622:2006
ZINA | Zapach - ; ; : Zatgcznik C (normatywny)
nleprazlmja{;:wych Jakosciowa procedura uproszczona
PB-T-58 wydanie 1 z dnia 02-01-
ZINA | Zelazo ug/l 56+0,8 200 2019 na podstawie testu
Merck1.00796.0001
PB-T-57 wydanie 1 z dnia 02-01-
Z/INA | Mangan ug/l 43£3 50 2019 na podstawie  testu
Merck1.01846.0001
PB-T-43 wydanie 1 z dnia 02-01-2019
Z/INA | Glin (Al) ug/l <20* 200 na podstawie testu Merck
1.14825.0001
PB-T-35 wydanie 1 z dnia 02-01-2019
Z/A | Chlor wolny mg/l 0,21240,027 0,3 na podstawie testu Merck
- 1.00598.0001/ 1.00598.0002
mgCaCOyll 44847 60+500%
Sumaryczna zawartosc v 90 5
wapnia i magnezu mya ' i :
ZINA (twardos¢ ogéina ) — 45 - PN-1SO 6059:1999
n 251 =
Badania mikrobiologiczne
® % Cecha badana Jednostka Wynik +U artote 2 Metoda badan
o g parametryczna
1 2 3 4 5 6 7
Bakterie grupy coli : _ 26 PN-EN I1SO 9308-1: 2014-
ZIRINA | _netoda FM B100 ml g 12/A1:2017:04
Escherichia coli (E. coli) - | . PN-EN SO 9308-1: 2014-
ZIR/NA -
metoda FM fa 9 0 12/A1:2017:04
Enterokoki katowe - s PN-EN I1SO
Z/R/INA metoda FM jtk/100 mi 0 - 0 7899.2:2004
Clostridium perfringens ; ]
ZIR/INA (tacznie ze sporami) jtk/100 mi 0 - 0 PN-EN ISO 14189:2016-10
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Inne istotne informacje dotyczace badanej prébki illub pozyskane od Klienta

| Nie dotyczy s

Stwierdzenie zgodno$é/niezgodnosci

Stezenie jondw wodorowych (pH) Zgodnosc
Przewodnos¢ elektryczna w temperaturze 25 °C Zgodnosé
Jon amonu Zgodnosé
Azotyny Zgodno§é
Azotany Zgodnosé
Metnosé Zgodnosé
Barwa Zgodnosé
Smak Zgodnosé
Zapach Zgodnosé
Zelazo Zgodnosc
Mangan Zgodnosé
Glin (Al) Zgodnosc
Chlor wolny Zgodnoéé
Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu (twardo$é ogoina ) Zgodnoscé
Bakterie grupy coli Zgodnosé
Escherichia coli (E. coli) Zgodnosé
Enterokoki katowe Zgodnosé
Clostridium perfringens (iacznie ze sporami) Zgodno$é
Ogédlna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C Zgodnosé

Wszystkie wielkosci mierzone sa zgodne z granicami podanymi w specyfikacji

Zasada decyzyjna :
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Niepewnos$é pomiaru nie jest stosowana Jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do
wartosci parametrycznych.

Poziom ryzyka:
Rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne. Postgpowanie zgodnie z regutg decyzyjna spetnia wymagania regulatora.

Objasnienia do tabel:

U Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy wspdiczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95 % wraz z pobieraniem i
transportowaniem prébek, a dla prébek mikrobiologicznych podana w wartosciach rzeczywistych

" Badanie wykanane w terenie

i \é\lartoéé ponizej granicy oznaczalnos$ci metody oznaczonej w F.U.H.P Best Teresa Ortowska Laboratorium Qchrony
rodowiska

Metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytaciji -Certyfikat Akredytacji Nr AB 1729

A Metoda nieakredytowana

Metoda referencyjna )

Metoda zatwierdzona przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu Decyzja Nr 27/6/N.HS./23

Norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) bez zastapienia - metoda zatwierdzona do stosowania

przez F.U.H.P Best Teresa Orfowska Laboratorium Ochrony Srodowiska

Wybraé wiasciwe

Warto$¢ parametryczna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

@ Warunek: [azotany)/50+[azotyny}/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw

(NOz) i azotynéw (NO:) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wedociggowej lub

innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.

“Zakceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian . Zalecany zakres wartosci do 1,0

“Jakceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian. Pozadana wartoé¢ tego parametru w wodzie w

kranie konsumenta — do15 mg Pt/l.

#“Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian

@5 W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosé zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest twardosé pozada-

na dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupetniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne,

minimalnej zawarto$ci podanej w czesci D tabeli 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia

#° Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml

nalezy wykonac¢ badanie parametru E. coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 Rozporzadzenia.

#7 zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Informacja pozyskana od Klienta

Miejsce wskazane przez Klienta

Informacja zgodna ze zleceniem

SNDZ>»

N
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Informacje do Sprawozdania z badan.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan akredytowanych i nieakredytowanych.

Whyniki badan i stwierdzenie zgodnosci ze specyfikacjg odnoszg sig¢ tylko do analizowanej/badanej prébki, a nie do
prébki/obiektu z ktérego ta byta pobrana.

Wyniki badan odnoszg sie do badanej probki.

Bez pisemnej zgody F.U.H.P BEST Teresa Orfowska Laboratorium Ochrony Srodowiska Sprawozdanie z badan nie moze
by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje
dostarczone od Klienta i/lub mogace wplywac na waznos¢ wynikdw przedstawione w sprawozdaniu z badarn.

Klient ma prawo uczestniczyé w badaniach na zasadach okreslonych w Systemie Zarzadzania.

Klient ma prawo ziozenia skargi w ciagu 14 dni na dziatalno$¢ laboratoryjng zgodnie z Systemem Zarzadzania.
Sprawozdanie z badan zawiera ,n" egzemplarzy. Egzemplarz 1/n jest oryginatem, a kazdy nastepny kopia.

-koniec sprawozdania z badan —

Opracowat:

Wende Mirostaw (| (*
Specjalista ds. Analiz A
2023-05-15 flﬂ’“l'/‘f W"

Autoryzowat badania fizyko-chemiczne i Autoryzowat badania mikrobiologiczne :

Sprawdzit: : :
sensoryczne : Wende Mirostaw
Orfowska Teresa e :
Prezes Ortowska Teresa Specjalista ds. Analiz
Prezes 2023-05-15
2023-05-15

2023-05-15

¥ Teresn.0
mgr leres’_ Orfowska

- Toreyny Ortowskn
21 lere ]
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